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CH=3,000
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情報科準備室

中学教室(1-2)

CH=3,000

中学教室(1-1)

温水暖房機/H600

温水暖房機/H600温水暖房機/H600温水暖房機/H600

温水暖房機/H600温水暖房機/H600

温水暖房機/H600温水暖房機/H600

軒先のラインを示す

EPS

ＰＳ

CH=2,700

女子更衣室（中１）

EPS

CH=2,700

黒板 W5400

黒板 W5400

黒板 W4500 黒板 W4500

CH=2,400

掃除用具入

掃除用具入

掃除用具入

掃除用具入 掃除用具入

収納棚ｽﾄｯﾊﾟｰ

教壇 W5600*D900*H180

ホワイトボード W4500

ホワイトボード W4500

下
地

お
よ

び
仕

上
の

準
不

燃
規

制
範

囲

ライニング

ライニング

ライニング

ライニング

多目的教室（１）

ワークスペース（１）

EXP.J（耐火帯付）

EXP.J（耐火帯付）

EXP.J（耐火帯付）

（ステンレス 耐火帯付）

収納棚

水飲場

屋内消火栓（埋込型）
消火器ボックス併用型

更衣棚

更衣棚

収納棚

収納棚

汚垂石 D580

CH=2,400

男子トイレ(中１)

手洗いｶｳﾝﾀｰ

ﾒﾗﾐﾝ化粧版ﾊﾟﾈﾙ 730x2400

手洗いｶｳﾝﾀｰ

カウンター 2700x600
分電盤（設備工事）

可動間仕切（遮音タイプ）
パネル単体：音響透過損失 36dB以上／500Hz

ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ t30 UCL 2400x750

手摺 スチール FB 12x44

溶融亜鉛メッキ処理

笠木 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.35 曲げ加工

収納棚

収納棚

チャンバーダクト

木方立 UCL

ライニング

廊下

廊下

女子トイレ（中１）

CH=2,400

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ SUS HL 50φ

ハッチング部分
下地 準不燃構造用合板 t12
の範囲を示す
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木下地(45*45@455) ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ t30 UCL
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(Ｌ棟)
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(Ｊ棟)

(Ｉ棟)

渡り廊下(３)
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渡り廊下(１)

管理用通路
管理用通路

多目的広場
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(43台)
スロープ

(43台)
駐車場

温室棟

屋外プール棟

(Ｈ棟)

アリーナ棟
(Ｇ棟)

特別教室棟

(Ｅ棟)

多目的ホール棟

(Ｄ棟)

管理棟

(Ｗ棟)

昇降口

(Ｖ棟)

昇降口

(Ｃ棟)

普通教室棟

(Ｂ棟)

普通教室棟

(Ａ棟)

普通教室棟

(200ｍトラック)

グラウンド

テニスコート

キープラン

中学教室(1-2)
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

岩綿吸音板 t12

CH=3,000

ナラ複合フローリング(単板2mm) t15 ウレタン塗装品

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

PB t12.5+9.5 EP

塩ビ製 見付4mm

木野縁組 (防振吊木使用) 強化PB t12.5

木巾木 H60 UCL

PB t12.5+9.5 難燃シナベニヤ t5.5 目透かし貼(目地3mm) OSUCL

(掲示板)PB t12.5+9.5 難燃シナベニヤ t5.5ノ上 掲示用ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

カーテンレール、生徒用ロッカー

収納棚、曲面黒板、ホワイトボード、カーテンボックス

構造用合板 t12 硬質PB t12.5

構造用合板 t12 遮音ﾏｯﾄ t9

鋼製床下地(高遮音ﾀｲﾌﾟ)H180

中学教室(1-1)
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

岩綿吸音板 t12

CH=3,000

杉フローリング t15 ウレタン塗装品

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

PB t12.5+9.5 EP

塩ビ製 見付4mm

木野縁組 (防振吊木使用) 強化PB t12.5

木巾木 H60 UCL

PB t12.5+9.5 難燃シナベニヤ t5.5 目透かし貼(目地3mm) OSUCL

(掲示板)PB t12.5+9.5 難燃シナベニヤ t5.5ノ上 掲示用ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

カーテンレール、生徒用ロッカー

収納棚、曲面黒板、ホワイトボード、カーテンボックス

構造用合板 t12(一部:準不燃構造用合板 t12) 硬質PB t12.5

構造用合板t12(一部:準不燃構造用合板t12) 遮音ﾏｯﾄt9(一部:硬質PB t9.5)

鋼製床下地(高遮音ﾀｲﾌﾟ)H180

一部 準不燃杉フローリング t15 ウレタン塗装品

多目的教室(１)
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

岩綿吸音板 t12

CH=3,000

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

PB t12.5+9.5 EP

塩ビ製 見付4mm

木野縁組 (防振吊木使用) 強化PB t12.5

木巾木 H60 UCL

PB t12.5+9.5 難燃シナベニヤ t5.5 目透かし貼(目地3mm) OSUCL

可動間仕切壁上部天井裏部分 PB t12.5両面貼

カーテンレール

曲面黒板、ホワイトボード、カーテンボックス

ナラ複合フローリング(単板2mm) t15 ウレタン塗装品

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

構造用合板 t12 硬質PB t12.5

構造用合板 t12 遮音ﾏｯﾄ t9

鋼製床下地(高遮音ﾀｲﾌﾟ)H180

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

強化PB t12.5 岩綿吸音板 t12

CH=2,700

天然リノリウム t2.0 貼

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

塩ビ製 見付4mm

木野縁組

カーテンレール,水飲場

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

構造用合板 t12 硬質PB t12.5

構造用合板 t12 遮音ﾏｯﾄ t9 構造用合板 t12

鋼製床下地(高遮音ﾀｲﾌﾟ)H180

木巾木 H60 UCL

PB t12.5 + 9.5 EP

(腰)PB t12.5+9.5 杉板(縁甲板)t12 横貼 OSUCL H600まで

(掲示板)PBt12.5+9.5 難燃ｼﾅﾍﾞﾆﾔt5.5 掲示用ｸﾛｽ貼(H900～2000まで)

(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ)PBt12.5+9.5 ｶﾗｰGL鋼板t0.4平板貼の上

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾌｨﾙﾑ貼(H600～2660まで)

天然リノリウム

タイルカーペットF1

F2

長尺塩ビシートF3

凡例

b
a

a

2F

壁寸法共通

○ ○

b

AW-1

a 開口寸法

建具記号

2F（基準線から開口下端までの寸法を示す

b

床仕上げ凡例

面積区画 (1時間準耐火構造)
木下地の上 PB t12.5 + t12.5 両面共

防火上主要な間仕切壁 (45分準耐火構造)
木下地の上 PB t12.5+t9.5 両面共

女子更衣室(中1)
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

強化PB t12.5+12.5 EP

CH=2,400

タイルカーペット t6.5 貼

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

塩ビ製 見付4mm

木野縁組

木巾木 H60 UCL

SUS床見切り

PB t12.5 + 9.5 EP

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

構造用合板 t12 硬質PB t12.5

構造用合板 t12 遮音ﾏｯﾄ t9 構造用合板 t9

鋼製床下地(高遮音ﾀｲﾌﾟ)H180

床

下地

天然リノリウム t2.0 貼

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

構造用合板 t12 硬質PB t12.5

準不燃構造用合板 t12 硬質PB t9.5 準不燃構造用合板 t12

鋼製床下地(高遮音ﾀｲﾌﾟ)H180

廊下
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

強化PB t12.5 岩綿吸音板 t12

CH=2,700

天然リノリウム t2.0 貼

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

塩ビ製 見付4mm

木野縁組

木巾木 H60 UCL

棚板 タモ集成材 t30 UCL 脚 タモ集成材 60φ UCL、

PB t12.5 + 9.5 EP

(腰)PB t12.5+9.5 杉板(縁甲板)t12 横貼 OSUCL H600まで

(掲示板)PBt12.5+9.5 難燃ｼﾅﾍﾞﾆﾔt5.5 掲示用ｸﾛｽ貼(H1200～2660まで)

タブレット収納棚ストッパー：木 カーテンレール

PS/EPS
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

強化PB t12.5+12.5

CH=2,400

(硬質PB 素地）

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

木野縁組

PB t12.5+9.5 (主要構造部となる間仕切壁）

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

構造用合板 t12(一部:準不燃構造用合板t12) 硬質PB t12.5

構造用合板 t12(一部:準不燃構造用合板t12) 遮音ﾏｯﾄ t9(一部:硬質PBt9.5)

鋼製床下地(高遮音ﾀｲﾌﾟ)H180

構造用合板 t12(一部:準不燃構造用合板t12)

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

男子トイレ(中1)・女子トイレ(中1)
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

強化PB t12.5 岩綿吸音板 t12

CH=2,400

長尺塩ビシート t2.0 (抗菌) 貼

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

塩ビ製 見付4mm

木野縁組

床長尺塩ビシート 巻上げ H60

SUS床見切り、ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ：ｱﾙﾐ t3

PB t12.5 + 9.5 EP

一部 汚垂石(大型セラミックタイル t3 D580)貼

一部 PB t12.5+9.5の上メラミン不燃化粧板 t3 目透かし貼(目地3mm)

目地 シーリング

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

構造用合板 t12 硬質PB t12.5

構造用合板 t12 遮音ﾏｯﾄ t9 構造用合板 t12

鋼製床下地(高遮音ﾀｲﾌﾟ)H180

中学ﾊﾟｿｺﾝ室
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

岩綿吸音板 t12

CH=3,000

タイルカーペットt6.5 貼

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

PB t12.5+9.5 EP

塩ビ製 見付4mm

木野縁組 (防振吊木使用) 強化PB t12.5

木巾木 H60 UCL

PB t12.5+9.5 難燃シナベニヤ t5.5 目透かし貼(目地3mm) OSUCL

可動間仕切壁上部天井裏部分 PB t12.5両面貼

カーテンレール

ホワイトボード、カーテンボックス、SUS床見切り

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

鋼製ＯＡフロア(鋼製ＯＡパネルt20)H240

情報科準備室
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

強化PB t12.5+12.5 EP

CH=2,700

長尺塩ビシート t2.0 貼

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

塩ビ製 見付4mm

木野縁組

ビニル巾木 H60

カーテンレール

PB t12.5 + 9.5 EP

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

構造用合板 t12 硬質PB t12.5

構造用合板 t12 遮音ﾏｯﾄ t9 構造用合板 t12

鋼製床下地(高遮音ﾀｲﾌﾟ)H180

階段4
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

強化PB t12.5 岩綿吸音板 t12

CH=3,000

天然リノリウム t2.0 貼

鋼製床組H700 構造用合板 t12+12

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

塩ビ製 見付4mm

木野縁組

木巾木 H60 UCL

PB t12.5 + 9.5 EP 一部 PB t15 難燃杉板(縁甲板) t12 縦貼 OSUCL

段板：タモ集成材 t36 UCL、蹴込板：タモ集成材 t36 UCL

踊場：ナラ複合フローリング(単板2mm) t15 ウレタン塗装品

笠木：木(集成材)UCL、手摺：St 27.2Φ SOP、点字鋲

高校ﾊﾟｿｺﾝ室
部屋名

床

下地

巾木

天井

廻縁

下地

備考

FL±0

岩綿吸音板 t12

CH=3,000

タイルカーペットt6.5 貼

壁

下地 木軸下地 ※耐力壁及びその壁面 構造用合板 t12 貼

PB t12.5+9.5 EP

塩ビ製 見付4mm

木野縁組 (防振吊木使用) 強化PB t12.5

木巾木 H60 UCL

PB t12.5+9.5 難燃シナベニヤ t5.5 目透かし貼(目地3mm) OSUCL

可動間仕切壁上部天井裏部分 PB t12.5両面貼

カーテンレール

ホワイトボード、カーテンボックス、SUS床見切り

木下地 構造用合板 t24 硬質PB t12.5×2

鋼製ＯＡフロア(鋼製ＯＡパネルt20)H240

特記事項 日 付
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承認

高柳電設工業株式会社
〒963-8851
TEL

郡山市開成六丁目120番地
024-922-1480(代) FAX 922-2427

CX6 CX9

3,640 13,650

CX4 CX6 CX8 CX9

13,650 3,640CX3通りまで2,730

1,820 1,820

CX5

CY1

CY8

CY4

2
0
,
9
3
0

9
,
1
0
0

2
,
7
3
0

6
,
3
7
0

2
,
7
3
0

9
,
1
0
0

CH=3,000

CH=3,000

情報科準備室
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消火器ボックス併用型
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ﾒﾗﾐﾝ化粧版ﾊﾟﾈﾙ 730x2400

手洗いｶｳﾝﾀｰ
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分電盤（設備工事）
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注 記

1.図中特記無き配管配線サイズは下記による。

EM-BTIEE0.4-2P 保護管(PF16)

2.ケーブルころがし配線において壁内への立上げ・引下げ及び貫通部は

3.防火区画(令114条区画含)の貫通部は、

保護管を使用すること。

防火区画貫通処理(国土交通大臣認定法)施すこと。

T

凡 例

名 称 仕 様 取付高さ記 号

6極4芯MJx1 床付

一般電話機

電話用アウトレット

T

弱電端子盤

ケーブルラック

HUB収納盤

C 情報用アウトレット 8極8芯MJx1 壁付 FL+200

HUB

Ｃ Wi 情報用アウトレット ノズルプレート 天井付(Wi-Fi用)

空配管 (PF22)C

T

C

C

C-2T

C-2HUB

1
8
8
0

×2

Ｃ

1320

Ｃ 情報用アウトレット 8極8芯MJx1 床付

C-1Tより

EM-TKEEE0.5-10P

WiＣ WiＣ

WiＣ WiＣ

Ｃ Wi WiＣ

WiＣＣ

Wi
ＣWi

Ｃ Wi WiＣ

CY6

CY3

防火区画貫通処理詳細図（積水化学フィブロック） 1/5

天井内ジョイントボックス詳細図

ＭＢ－ＰＴ（吊ボルト用）

ＭＢ－ＰＶＬ（縦型）

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

PF22×1

（強電共用貫通部分）

防火区画貫通処理

ケーブルラック・ネグロス電工（タフロック60）
配管・積水化学（フィブロック）

配管貫通(E75)

弱電共通

Wi
Ｃ

PF22×1

OAﾌﾛｱ突出し

C
×2

OAﾌﾛｱ突出し

PF22×1PF22×1

Ｃ

PF22×2
PF22×1

T

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
四角形

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテ｜ブル

215046
テキスト ボックス
プリンター台

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテ｜ブル

215046
テキスト ボックス
プリンター台
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テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
PCテーブル
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テキスト ボックス
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215046
テキスト ボックス
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テキスト ボックス
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テキスト ボックス
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テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
PCテーブル

215046
テキスト ボックス
中学パソコン室

215046
テキスト ボックス
高校パソコン室


