
高柳電設工業株式会社

024-922-1480(代)

ふたば未来学園特別教室棟外（電気）工事

多目的スペース棟(Ｆ棟)

図面NO．

ＥＦ－２８

日 付

縮 尺 A1: 1/100
A3: 1/200

2018.09.28

２階 情報通信網設備図(配線図)

名 称

郡山市開成六丁目120番地 図 面
FAX 922-2427

給排水空 調電 気建 築監理者

〒963-8851

TEL

特記事項

情報用アウトレット 8極8芯MJx1 床付C

注 記

1.図中特記無き配管配線サイズは下記による。

2.防火区画(令114条区画含)の貫通部は、

防火区画貫通処理(国土交通大臣認定法)を施すこと。

凡 例

名 称 仕 様 取付高さ記 号

ケーブルラック

C 情報用アウトレット 8極8芯MJx1 壁付 FL+200

Ｃ Wi 情報用アウトレット ノズルプレート 天井付(Wi-Fi用)

空配管C
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